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Opinnäytetyö 72 sivua, joista liitteitä 10 sivua 
Huhtikuu 2018 
Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on tällä vuosikymmenellä ollut yksi suu-
rimmista rakennusalaa muuttavista tekijöistä. Tämän taustalla on Euroopan Unionin ta-
voite vähentää rakennusten energiankulutusta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Ta-
voitteilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta ja vähentämään energiariippuvuutta. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koota yhteen uudistunut energiatehokkuutta kos-
keva lainsäädäntö ja tärkeimmät energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavat tekijät. 
Opinnäytetyön tutkimusosiossa selvitettiin aurinkopaneelien hyödyntämismahdollisuutta 
kahdella eri lämmitys-/jäähdytysjärjestelmällä ja näiden tapausten vaikutusta rakennuk-
sen energiatehokkuuteen. Tutkimus toteutettiin EQUA Simulation AB:n IDA Indoor Cli-
mate and Energy –simulointiohjelmalla. Opinnäytetyön teettäjänä toimi Insinööritoimisto 
Erkki Leskinen Oy. 
 
Opinnäytetyön tuloksena havaittiin, että aurinkoenergian hyödyntäminen on tehokkaam-
paa järjestelmällä, jossa lämmitys toteutettiin kaukolämmöllä ja jäähdytys erillisellä jääh-
dytyskoneella kuin hybridilämmitys/-jäähdytysjärjestelmällä. Uusiutuvan energian hyö-
dyntäminen on kuitenkin tehokkaampaa hybridijärjestelmällä kuin tavanomaisella läm-
mitysjärjestelmällä. Energiatehokkuuden vertailuluvun perusteella hybridijärjestelmä 
osoittautui niin ikään paremmaksi vaihtoehdoksi. 
 
Hybridijärjestelmät sisältävät paljon potentiaalia uusiutuvan energian hyödyntämisen nä-
kökulmasta. Hybridijärjestelmällä voidaan aurinkoenergian lisäksi hyödyntää maaperästä 
saatavaa energiaa. Hybridijärjestelmän toimintaa tulisi tutkia tarkemmin ja varmistaa sen 
oikeanlainen mallinnus simulointiohjelmaan sen jälkeen, kun nykyisistä kohteista saa-
daan pitkäaikaista mittausdataa. Järjestelmien taloudellista kannattavuutta tulisi myös tar-
kastella. 
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Improving the energy efficiency of buildings has been one of the biggest changes in the 
building industry during the previous decade. The driving force behind it is the European 
Union’s goal to reduce the energy consumption of buildings and increase the use of re-
newable energy. The purpose of these acts is to curb the global warming and reduce en-
ergy dependency. 
 
The purpose of this thesis was to put together the renewed energy efficiency legislation 
and the key tools of improving energy efficiency. The empirical part examined the impact 
of the cooperation of solar panels and different energy systems on a building’s energy 
efficiency. The survey was carried out with the IDA-Indoor Climate and Energy simula-
tion software produced by EQUA Simulation AB. The thesis was commissioned by In-
sinööritoimisto Erkki Leskinen Oy. 
 
The result of the comparison revealed that utilizing solar energy is more efficient in the 
case of district heating-refrigeration system than in a hybrid heating and cooling system. 
The exploitable solar panel surface area was smaller in the hybrid system than it was in 
the district heating-refrigeration system. 
 
There is a lot of exploitable potential in the hybrid systems when it comes to renewable 
energy. The hybrid system should be studied further because it is such a broad subject. 
The financial profitability of the systems should also be considered. 
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Suomessa vuoden 2018 alussa voimaan tullut uusi rakennusten energiatehokkuutta kos-
keva lainsäädäntö kiristää rakennusten energiatehokkuusvaatimuksia. Tämän työn tarkoi-
tuksena on esitellä lainsäädännön vaikutuksia uusille asuinkerrostaloille ja esittää kaksi 
erilaista vaihtoehtoa uusien vaatimusten täyttämiseksi. 
 
Työn tavoitteena on luoda simulointimallit hybridilämmitykselle, joka sisältää maaläm-
mön, maajäähdytyksen, aurinkopaneelit ja kaukolämmön sekä tavanomaiselle ratkaisulle, 
joka sisältää kaukolämmön, jäähdytyskoneikon ja aurinkopaneelit. Simulointituloksien 
perusteella pyritään selvittämään uusiutuvan omavaraisenergian hyödyntämismahdolli-
suuksia eri tilanteissa. Tässä työssä ei otettu kantaa ratkaisujen taloudelliseen kannatta-
vuuteen.  
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa esitellään uuden energiatehokkuuslainsäädännön taustoja 
ja muuttuneita kohtia sekä energiaselvitykseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi työssä esitel-
lään rakennusten energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä arkkitehtuurisesta ja talotek-
nisestä näkökulmasta. 
 
Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavia toimenpiteitä on tutkittu EQUA simula-
tion AB:n IDA- Indoor Climate and Energy simulointiohjelmalla. IDA ICE on moni-
vyöhykemallinnukseen tarkoitettu simulointiohjelma, jolla voidaan dynaamisen simu-




2 LÄHES NOLLAENERGIARAKENTAMINEN 
 
 
Lähes nollaenergiarakentamisen tarkoituksena on täyttää Euroopan Unionin antaman 
energiatehokkuutta koskevan direktiivin tavoitteita. EU:n tavoitteena on, että vuoden 
2018 jälkeen kaikki viranomaisten käytössä ja omistuksessa olevat rakennukset ovat nol-
laenergiarakennuksia ja vuoden 2020 jälkeen kaikkien uusien rakennettavien rakennuk-
sien tulisi olla nollaenergiarakennuksia. Tärkeimpiä syitä rakennusten energiatehokkuu-
den kehittämiselle ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, energiariippuvuuden vähentä-
minen, energian kysynnän hallitseminen ja toimitusvarmuuden lisääminen, teknologian 
kehityksen ja innovoinnin edistäminen sekä työllisyyden ja aluekehityksen tukeminen. 
(Ympäristöministeriö 2017.) 
 
Suomessa uudet asetukset astuivat voimaan 1.1.2018. Tämän jälkeen kaikki rakennuslu-
paa hakevat rakennukset ja laajennukset, lukuun ottamatta asetuksessa esitettyjä poik-
keuksia, tulevat olemaan lähes nollaenergiarakennuksia. Lähes nollaenergiarakennuksen 
määritelmä on, että sen energiatehokkuus on erittäin korkea, ja jonka tarvitsema energia 
katettaisiin suurimmilta osin uusiutuvalla energialla. (Ympäristöministeriö 2017.) 
 
 
2.1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 2010/31/EU 
 
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 2010/31/EU on Euroopan parlamentin ja neu-
voston uudelleen laadittu direktiivi vanhasta 2002/91/EY direktiivistä. Uuden direktiivin 
tarkoituksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä parantamalla rakennusten energiatehok-
kuutta. Rakennusten osuus energiankulutuksesta on Euroopan unionissa noin 40 prosent-
tia ja kasvihuonepäästöistä 35 prosenttia. Eniten energiaa kuluttavia järjestelmiä raken-
nuksissa ovat lämmitys, lämmin käyttövesi, jäähdytys ja valaistus. (HE 86/2017.) 
 
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä esitetään vähimmäisvaatimukset rakennusten 
energiatodistusmenettelylle ja se velvoittaa ottamaan käyttöön energiatehokkuustodistuk-
set. Direktiivi määrittää energiatodistusten laatimis- ja antamisvelvollisuudesta, sisällöstä 




Hallituksen esityksellä HE 86/2017 ehdotettiin uudistettavaksi rakennusten energiatodis-
tuksesta annettua lakia. Esityksen taustalla on Suomen hallituksen huhtikuussa 2016 Eu-
roopan komissiolta vastaanottama virallinen huomautus, joka koskee edellä mainitun EU-
direktiivin toimeenpanoa. Komission mukaan energiatodistuslain soveltamisalan ulko-




2.2 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 
1010/2017 
 
Ympäristöministeriön asetuksella 1010/2017 päivitetään rakennuksen energiatehok-
kuutta koskevat vaatimukset sellaiseksi, kuin ne on maankäyttö- ja rakennuslain muutok-
sessa (1151/2016) nollaenergiarakentamiselle määritetty. Asetus astui voimaan 1.1.2018 
ja sitä sovelletaan rakennushankkeisiin, joihin rakennuslupaa haetaan kyseisenä päivänä 
tai sen jälkeen. (Ympäristöministeriön perustelumuistio 2017, 1.) 
 
Energiatehokkuusasetus korvaa aiemmin voimassa olleen rakentamismääräyskokoelman 
osan D3. Asetus sisältää vaatimukset uusien rakennuksien, rakennusten laajennuksien ja 
kerrosalaksi laskettavan tilan lisäämisen suunnittelusta ja rakentamisesta. Asetus ei koske 
rakennuksia, joita käytetään vähemmän kuin neljä kuukautta vuodessa, toisin sanoen ke-
sämökkejä. Uudistuksella tavoitellaan rakentamista koskevan sääntelyn selkeyttämistä ja 
keventämistä. (Heikkonen 2017.) 
 
Uusi asetus on sisällöltään pitkälti samankaltainen, kuin aiemmin voimassa ollut mää-
räyskokoelman osa D3. Alla on lueteltu eroavaisuuksia osan D3 ja uuden asetuksen vä-





- Energiatehokkuus luvun (E-luku) raja-arvot (taulukko 1) 
- Valaistuksen lämpökuorma on pienennetty 11 W/m2  9 W/m2 
- Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarpeena voi laskennassa käyttää 
15 prosenttia taulukossa mainittuja pienempiä arvoja, jos rakennuksen käyttöve-
siverkosto varustetaan vakiopaineventtiilillä tai muulla vastaavalla painetasoa 
säätävällä tekniikalla 
- Ilma-ilmalämpöpumpun asuinhuoneistoon tuottamaksi lämpöenergiaksi on kas-
vatettu 1000 kWh/a  3000 kWh/a laitetta kohden 
- Mikäli asuinhuoneissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä ja märkätiloissa 
sähköinen lattialämmitys, käytettiin vanhassa määräyksessä märkätilojen lämmi-
tystehontarpeen kattamisessa 50 % sähköiselle lattialämmitykselle ja 50 % asuin-
huoneiden vesikiertoiselle lämmitysjärjestelmälle. Uudessa asetuksessa käytetään 
35 % sähköiselle lattialämmitykselle ja 65 % asuinhuoneiden lämmitysjärjestel-
mälle 
- Koneellisen tulo-poistoilmajärjestelmän ominaissähkötehon yläraja on pienen-
netty 2,0 kW/(m3/s)  1,8 kW/(m3/s) 
- Koneellisen poistoilmajärjestelmän ominaissähkötehon yläraja on pienennetty 1,0 
kW/(m3/s)  0,9 kW/(m3/s) 
- Vertailulämpöhäviöitä laskettaessa ilmanvaihdon poistoilman vuosihyötysuhde 
on kasvatettu 45 %  55 % 
- Uudeksi vaihtoehdoksi rakennuksen energiatehokkuuden osoittamiseksi on tullut 
rakenteellisen energiatehokkuuden vaihtoehto E-luvun laskennan tilalle 




2.3 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 1048/2017 
 
Ympäristöministeriön asetuksella 1048/2017 korvataan aiemmin voimassa ollut raken-
nusten energiatodistuksesta annettu asetus (176/2013). Asetus tehdään hallituksen esityk-
sen (HE 86/2017) pohjalta. Uuteen energiatodistusasetukseen tehdään muutoksia ener-
giatodistuksen terminologiaan, laskentasääntöihin ja rakennusten ryhmittelyyn energia-
luokituksissa. Myös energiatodistuslomaketta ja sen täyttöohjeita on päivitetty ja selkey-
tetty. Asetus astui voimaan 1.1.2018. (Ympäristöministeriön muistio 2017.) Asetuksen 
tarkoituksena on muodostaa yhdenmukainen kokonaisuus energiatehokkuutta koskevan 
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lainsäädännön kanssa. Sen on myös tarkoitus kannustaa määräystasoa energiatehokkaam-








Rakennuslupaa haettaessa tulee liitteenä olla energiaselvitys. Se sisältää yleensä selvityk-
sen rakennuksen lämpöhäviöiden määräysten mukaisuudesta, ilmanvaihtojärjestelmän 
ominaissähkötehon laskennan, arvion rakennuksen lämmitystehontarpeesta, arvion kesä-




3.1 Laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluku (E-luku) 
 
Laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku on rakennuksen vakioidulle 
käytölle laskettu ostoenergiankulutus, joka on painotettu energiamuotojen kertoimilla. E-
luvun yksikkö kWhE/m
2a kertoo energiamuodoilla painotetun ostoenergiankulutuksen 
lämmitettyä nettoalaa kohden vuodessa. E-luku ei kuvaa rakennuksen todellista energi-
ankulutusta, vaan sitä käytetään helpottamaan rakennusten energiankäytön vertailua. Ver-
tailun mahdollistamiseksi E-luvun laskennassa käytetään aina säävyöhykettä I (kuva 1) 
riippumatta rakennuspaikasta. Mikäli rakennuksella on useampia käyttötarkoituksia voi 
sillä olla myös useampia E-lukuja. Tämä tulee kyseeseen silloin, kun eri käyttötarkoitus-






KUVA 1. Säävyöhykkeet (Ympäristöministeriön asetus 1010/2017, 17; liite 1) 
 
Rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus koostuu vakioidulla käytöllä lasketta-
vien lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmien sekä järjestelmien apulaitteiden, 
kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiamuodoittain eritellystä energiankulutuksesta. 
Tästä energiankulutuksesta voidaan vähentää rakennukseen kuuluvalla laitteistolla raken-
nuksen käyttöön ympäristöstä otettu energia. Ympäristöstä otettu energia on laskettava 
kuukausittain tai sitä lyhyemmissä ajanjaksoissa. (Ympäristöministeriön asetus 
1010/2017, 4.) 
 
Rakennuksen E-luvulle on määritetty enimmäisraja-arvot käyttötarkoitusluokittain. 
Nämä enimmäisraja-arvot on esitetty taulukossa 1. Rakennuksille on myös määritetty 
energiatehokkuusluokka, joka kertoo kirjaimella rakennuksen energiatehokkuudesta. 
Tietylle välille osuvaa E-lukua vastaa aina tietty kirjain (A-G). Taulukossa 2 on esitetty 





TAULUKKO 1. E-luvun vaatimustasot käyttötarkoitusluokittain (Ympäristöministeriön 
asetus 1010/2017, 3) 
Käyttötarkoitusluokka E-luvun raja-arvo 
kWhE/(m2a) 
Luokka 1) Pienet asuinrakennukset           
a) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden 
lämmitetty nettoala (Anetto) on 50-150 m2 200-0,6 Anetto 
b) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden 
lämmitetty nettoala (Anetto) on enemmän kuin 150 m2 kuitenkin 
enintään 600 m2 
116-0,04 Anetto 
c) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden 
lämmitetty nettoala (Anetto) on enemmän kuin 600 m2 92 
d) Rivitalo ja asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia enintään 
kahdessa kerroksessa 105 
Luokka 2) Asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia vähintään kol-
messa kerroksessa 90 
Luokka 3) Toimistorakennus, terveyskeskus 100 
Luokka 4) Liikerakennus, tavaratalo, kauppakeskus, myymälära-
kennus lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan alle 2000 m2 yk-
sikköä, myymälähalli, teatteri, ooppera-, konsertti- ja kongressi-
talo, elokuvateatteri, kirjasto, arkisto, museo, taidegalleria, näytte-
lyhalli 
135 
Luokka 5) Majoitusliikerakennus, hotelli, asuntola, palvelutalo, 
vanhainkoti, hoitolaitos 160 
Luokka 6) Opetusrakennus ja päiväkoti 100 
Luokka 7) Liikuntahalli lukuun ottamatta uimahallia ja jäähallia 100 
Luokka 8) Sairaala 320 
Luokka 9) Muu rakennus, varastorakennus, liikenteen rakennus, 
uimahalli, jäähalli, päivittäistavarakaupan alle  
2000 m2 yksikkö, siirtokelpoinen rakennus 
Ei raja-arvoa 
 
TAULUKKO 2. Käyttötarkoitusluokan 2 energiatehokkuuden luokitteluasteikot (Ympä-
ristöministeriön asetus 1048/2017, 23) 
Energiatehokkuusluokka E-luku (kWhE/(m2vuosi) 
A E-luku ≤ 75 
B 76 ≤ E-luku ≤ 100 
C 101 ≤ E-luku ≤ 130 
D 131 ≤ E-luku ≤ 160 
E 161 ≤ E-luku ≤ 190 
F 191 ≤ E-luku ≤ 240 




Energiatehokkuusluokat ja niiden raja-arvot säilyvät ennallaan uudessa asetuksessa. E-
luvun enimmäisraja-arvo kuitenkin pienenee. Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 
oli käyttötarkoitusluokan 2 rakennukselle määritetty E-luvun enimmäisraja-arvoksi 130 
kWh/m2a, kun taas uudessa asetuksessa käyttötarkoitusluokan 2 E-luvun enimmäisraja-
arvoksi on määritetty 90 kWhE/m
2a. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen vaatimuksen täyttävä 
rakennus olisi ollut energiatehokkuusluokaltaan C ja uuden asetuksen voimaan astumisen 
jälkeen se on B. Uudessa asetuksessa E-luvun raja-arvo on noin 30 prosenttia pienempi, 
kuin osassa D3 esitetty. Käytännössä vaikutus todelliseen ostoenergiankulutukseen ei ole 
näin suuri, koska energiamuodon kertoimien pienentyminen vaikuttaa myös E-luvun pie-
nentymiseen (Tekniikka & talous 2016). 
 
 
3.2 Energiamuotojen kertoimet 
 
Energiamuotojen kertoimet ovat eri energiamuodoille määritettyjä lukuarvoja. Nämä lu-
kuarvot ovat kansallisesti säädettävissä, mutta vaatimus numeroarvoisen primääriener-
giakäytön indikaattorista on alun perin annettu rakennusten energiatehokkuusdirektii-
vissä (2010/31/EU). Energiamuotojen kertoimilla pyritään poliittisesti vaikuttamaan ra-
kennusten kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja siirtymiseen uusiutuvan energian käyt-
töön. (Valtioneuvoston muistio 2017, 1.) 
 
Eri energialähteille määritetyt energiamuodon kertoimet kuvastavat luon-
nonvarojen käyttöä. Energiamuodon kertoimella otetaan huomioon raken-
nuksen elinkaaren aikaisen energiankulutuksen vaikutus luonnonvarojen 
käyttöön. Kertoimilla ohjataan kohti energiatehokasta rakentamista ja kes-
tävää luonnonvarojen käyttöä. Mitä suurempi energialähteen kerroin on, 
sitä vähemmän energiaa kuluttavaksi talo on rakennettava. (Valtioneuvos-
ton muistio 2017, 3.) 
 
Valtioneuvoston asetuksessa 788/2017 annetut uudet energianmuodon kertoimien luku-
arvot kumoavat vanhat asetuksessa 9/2013 annetut lukuarvot. Taulukossa 2 on esitetty 




TAULUKKO 2. Energiamuotojen kertoimet 
  15.1.2013-31.12.2017 1.1.2018 → 
Sähkö 1,7 1,2 
Kaukolämpö 0,7 0,5 
Kaukojäähdytys 0,4 0,28 
Fossiiliset polttoaineet 1 1 








4 ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN KEINOJA 
 
 
Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa monin eri keinoin. Se ei kuitenkaan 
muodostu ainoastaan yksittäisistä ratkaisuista vaan toimivasta kokonaisuudesta. Energia-
tehokasta rakentamista voidaan kuvata ns. Kioton pyramidilla (kuvio 1). Siinä energiate-
hokkuuden parantamisen perustana on rakennuksen ja sen järjestelmien lämpöhäviöiden 
pienentäminen. Tämä tarkoittaa käytännössä ulkovaipan hyvää lämmöneristystä, pientä 
vuotoilmavirtaa, ikkunoiden aurinkosuojausta ja ilmanvaihtokoneen tehokasta lämmön-
talteenottoa. Tämän jälkeen tarkastelun kohteena ovat järjestelmien energiankäytön te-
hostaminen, ilmaisenergioiden hyödyntäminen, laitteiden tarpeenmukaisen käytön ja ku-
lutuksen varmistaminen. Viimeisenä valitaan alemmilla tasoilla alennetun energiankulu-
tuksen perusteella tarvittava energiantuotantomuoto. (Ympäristöministeriö 2012, 6.) 
 
 





Energiatehokasta rakennusta toteutettaessa korostuu eri osapuolien yhteistyö. Erityisesti 
onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttaa suunnittelijoiden pätevyys ja toiminta tiiviissä 
yhteistyössä. Rakennukselle tulisi asettaa selkeä energiatehokkuustavoite, johon pyritään. 
Tämä auttaa ohjaamaan ja varmistamaan eri suunnittelualojen toiminnan samaa päämää-
rää kohti. (Lylykangas ym. 2015, 15.) 
 
Suunnittelun lähtökohtana tulisi käyttää rakennukselle tehtyä energialaskentaa. Energia-
laskenta tulisi toteuttaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelua. Alkuvai-
heessa tehtyä energialaskentaa voidaan hyödyntää suunnittelun edetessä ja siihen voidaan 
eri suunnittelualojen toimesta ehdottaa parantavia muutoksia. Energialaskijan tehtävänä 
onkin arvioida ehdotettujen muutosten vaikutusta energiatehokkuuteen ja kustannuksiin. 
Vaikuttaminen rakennuksen energiatehokkuuteen ja elinkaarikustannuksiin tapahtuu pää-
osin suunnitteluvaiheessa, mikä edelleen kasvattaa huolellisen valmistelun merkitystä. 
(Lylykangas ym. 2015, 15; Juvela 2017.) Kuviossa 2 on esitetty elinkaarikustannusten 
muodostumista rakennushankkeen eri vaiheissa. Kuvio 2 tukee myös vahvasti edellä mai-
nittua panostusta suunnitteluun, jonka kustannukset ovat suhteessa erittäin pienet kysei-
sen vaiheen vaikutusmahdollisuuksiin ja kokonaiskustannuksiin nähden.  
 
 
KUVIO 2. Mahdollisuudet vaikuttaa elinkaarikustannuksiin rakennushankkeen eri vai-






4.1 Arkkitehtuuriset ja rakenteelliset keinot 
 
Lähes nollaenergiarakennuksen arkkitehtisuunnittelun hyvänä lähtökohtana on välttää 
monimuotoista rakennusta ja poikkeuksellisen suuria ikkunapinta-aloja. Nämä vaihtoeh-
dot ovat myös mahdollisia, mutta niitä käytettäessä on osoitettava tekniset ratkaisut, joilla 
korvataan epäedullisen muodon ja suurten ikkunapinta-alojen haitta energiankulutuk-
selle. (Sepponen ym. 2013, 16; Lylykangas ym. 2015, 29.) Rakennuksen muodon yksin-
kertaistamisella saavutetaan yleensä myös investointi- ja ylläpitokustannusten pienenty-
mistä. Rakennuksen muotoa ei tulisi kuitenkaan suunnitella pelkästään energiatehokkuu-
den kannalta vaan tulisi myös huomioida laadulliset ei-mitattavat ominaisuudet, jotka 
määrittelevät monella tapaa rakennuksen arvoa. (Lylykangas ym. 2015, 29.) 
 
Lisäksi suunnittelussa tulisi alusta asti huomioida aktiivisen aurinkoenergian tuotantoon 
tarvittavien paneelien ja keräimien tilavaraukset, suuntaus sekä sijoittelu. Aktiivisella au-
rinkoenergian tuotannolla tavoitellaan mahdollisimman hyvää tuotantopotentiaalia. 
Nämä seikat saavutetaan julkisivun suuntauksella etelään ja mahdollisuudella asentaa ka-
tolle tulevat paneelit tai keräimet sijainnin kannalta optimaaliseen kulmaan. (Sepponen 
ym. 2013, 16.) Aurinkoenergian hyödyntämistä on tarkasteltu tarkemmin luvussa 4.2.1. 
 
Myös tilojen sijoittelulla on merkitystä rakennuksen energiatehokkuuden kannalta. Te-
hottomalla pohjaratkaisulla voidaan aiheuttaa rakennukseen ylimääräistä lämmitettävää 
tilavuutta, joka taas heikentää muilla suunnitteluratkaisuilla saavutettuja energiansääs-
töjä. Osa rakennuksen lämmitystehontarpeesta katetaan sisäisten kuormien avulla kuten 
laitekuormilla. Lämmityksen kannalta onkin järkevää sijoittaa tilat, joissa on enemmän 
laitekuormaa, rakennuksen keskiosiin. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi keittiö ja sauna. 





Ikkunoiden tarkastelu energiatehokkuuden kannalta sisältää yleensä niiden vaikutuksen 
lämmitys- tai jäähdytystarpeeseen. Ikkunoita suunniteltaessa on myös tärkeää tarkastella 
sisätilojen luonnonvalo-olosuhteita, jotka vaikuttavat merkittävästi asumisviihtyvyyteen 
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(Lylykangas ym. 2015, 33). Sisätilojen visuaaliseen viihtyvyyteen vaikuttaa luonnonva-
lon lisäksi näköyhteys ulkomaailmaan. Tämä tulisi ottaa huomioon myös aurinkosuojauk-
sia suunniteltaessa. (Beck ym. 2011, 10.) 
 
Suuret ikkunapinta-alat lisäävät lämpöhäviöitä, koska kaikkein lämmöneristävimmätkin 
ikkunat ovat olennaisesti huonommin lämmöneristäviä, kuin ulkoseinä (Lylykangas ym. 
2015, 32). Ikkunoilla voidaan kuitenkin vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen hyö-
dyntämällä passiivista aurinkoenergiaa. Tällä tavoin voidaan pienentää rakennuksen läm-
mitysenergian ja sähkövalaistuksen tarvetta. (Kukka 2016, 9-10.)  
 
Passiivisen aurinkoenergian hyödyntämiseksi lämmitystehon tarpeen pienentämisessä tu-
lisi suurimmat ikkuna pinta-alat olla suunnattuna etelän suuntaan. Tämä perustuu aurin-
gon säteiden tulokulmaan ikkunasta sisään. Talvella, kun auringon säteet tulevat etelän 
suunnasta matalammalta, pääsevät ne sisään rakennukseen (kuva 2). Kesällä taas, kun 
auringon säteet tulevat korkeammalta, voidaan niiden pääsy ikkunoista sisään estää esi-
merkiksi kaihtimilla, aurinkosuojalaseilla tai kiinteällä aurinkosuojauksella. Kesäaikai-
nen auringonsäteily aiheuttaa tiloissa ylilämpenemistä ja näin ollen lisää jäähdytystar-
vetta, joka taas lisää energiankulutusta. (Kukka 2016, 10; Sepponen ym. 2013,18-19.) 
Hyödynnettäessä passiivisesti aurinkoenergiaa ikkunoiden tulisi olla hyvin lämmöneris-
täviä, eli omata pieni U-arvo ja niiden tulisi läpäistä runsaasti auringonsäteilyä eli niillä 






KUVA 2. Auringon tulokulmat kesällä ja talvella (Kukka 2016, 10)  
 
VTT:n SunZEB-hankkeessa on simuloitu ikkunoiden suurentamisen vaikutusta tilojen 
lämmitystarpeeseen. Hankkeen raportissa todetaan, että pientaloissa on mahdollista ikku-
nakokoa kasvattamalla saavuttaa tilanne, jossa lämmitysenergiantarve pienenee eli ikku-
noista aiheutuu vähemmän lämpöhäviöitä kuin niistä saadaan auringon lämpöenergiaa. 
Hankkeessa suoritetuissa simulaatioissa ei havaittu samanlaista vaikutusta asuinkerrosta-
loille, vaan lämpöhäviöt kasvoivat ikkunoiden kokoa kasvatettaessa. Raportissa kuitenkin 
todetaan ikkunoiden kasvattamisen vaikuttavan asumisviihtyvyyteen ja energiansäästöön 





Aurinkosuojauksella pyritään vaikuttamaan rakennuksen energiatehokkuuteen ja sisäti-
lojen viihtyvyyteen. Energiatehokkuuden kannalta aurinkosuojauksen merkitys korostuu 
kesäaikana, jolloin pyritään estämään auringonsäteiden haitallinen lämmittävä vaikutus 
sisätiloissa. Talviaikana aurinkosuojauksen taas tulisi päästää auringonsäteet sisään ra-
kennukseen, jolloin saadaan hyödynnettyä sen lämmittävä vaikutus. (Kukka 2016, Au-





Aurinkosuojat voivat olla kiinteitä varjostavia rakenteita, manuaalisesti ohjattavia tai au-
tomaattisesti säätyviä kaihtimia ja julkisivurakenteita. Auringon säteilyltä voidaan myös 
suojautua lasin ominaisuuksiin vaikuttamalla, mutta se ei ole yleensä järkevää, koska se 
vähentää auringon lämmittävää vaikutusta myös lämmityskaudella. Aurinkosuojauksen 
tehokkuuteen vaikuttaa sen sijainti ikkunan syvyyssuunnassa. Aurinkosuojaus toimii sitä 
paremmin, mitä ulompana esimerkiksi kaihdin ikkunassa sijaitsee. (Lylykangas ym. 
2015, 37.) 
 
Aurinkosuojauksen valinta ei ole yksiselitteistä ja siihen vaikuttaakin monet erilaiset te-
kijät. Valintaa tehdessä tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavia seikkoja: ilmasto, raken-
nuksen suunta, vallitsevat tuuliolot, rakennuksen korkeus, rakennuksen ominaisuudet, ra-
kenteen yksityiskohdat sekä käyttäjän odotukset ja käyttötottumukset. Nämä seikat päte-






Auringosta saatavaa passiivista energiaa voidaan hyödyntää puskurivyöhykkeen avulla. 
Puskurivyöhykkeellä tarkoitetaan etelän suuntaan sijoittuvaa lasitettua tilaa. Lasitettu tila 
voi olla esimerkiksi viherhuone, kuisti tai lasitettu parveke. Puskurivyöhykkeen perusaja-
tus on, että tilan lämpötila nousee auringonsäteilyn vaikutuksesta ulkolämpötilaa korke-
ammaksi ja näin ollen saadaan pienennettyä lämpötilaeroa rakennuksen sisä- ja ulko-
osien välillä. Puskurivyöhykettä suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava myös sen ke-
säaikainen lämpötilanhallinta. (Kukka 2016, Aurinkoenergian passiivinen hyödyntämi-





Energiatehokkaassa rakennuksessa hyvä lämmöneristys on keskeinen tekijä. Hyvin eris-
tetty ja ilmatiivis ulkovaippa tekee rakennuksesta vedottoman ja asumisviihtyvyydeltään 
hyvän. (Energiatehokaskoti 2016, Lämmöneristys.) Energiatehokkaiden rakennusten ra-
kenneratkaisut ovat usein tavanomaisia, mutta niissä huomioidaan myös rakennuskoko-
naisuuden energiatehokkuus (Sepponen ym. 2013,21). 
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Lämmöneristävyys tulee määritellä hankekohtaisesti, toisin sanoen tarvitaanko määräys-
tasoa parempaa lämmöneristävyyttä kompensoimaan muita tehtyjä ratkaisuja. Läm-
möneristävyyttä parantaessa tulee kuitenkin huomata, että lämmöneristävyys ei suurilla 
eristepaksuuksilla kasva enää lineaarisesti eristepaksuuden kasvaessa. (Sepponen ym. 
2013,21.) Esimerkiksi Petteri Elonen mainitsee Talotekniikka-lehden artikkelissa, että 
kerrostaloissa ulkoseinän U-arvon parantamisella ei käytännössä saavuteta suurta hyötyä, 
koska ulkoseinä on pääosin parveketta tai lasia (Kärkkäinen 2017, 18). 
 
Energiatehokkaassa rakennuksessa ulkovaipan ilmanpitävyydellä on suuri vaikutus ener-
giatehokkuuteen. Hyvän ilmanpitävyyden saavuttamiseksi tärkeässä osassa ovat yksin-
kertaiset ja hyvin suunnitellut rakenteet ja rakenteeseen liittyvät yksityiskohdat. (Seppo-
nen ym. 2013,22.) Ulkovaipan ilmanpitävyydellä myös varmistetaan ilmanvaihdon oike-
anlainen toiminta. Tiivis ulkovaippa edellyttää koneellisen ilmanvaihdon tarkkaa säätöä, 
mutta pienet vuotoilmavirrat myös helpottavat oikeiden säätöjen aikaansaamisessa. Tii-
viin ulkovaipan toteuttaminen on mahdollista aivan tavallisessakin rakentamisessa, toteu-
tukseen vaaditaan ainoastaan laatutietoista rakentamista. (Lylykangas ym. 2015, 73, 75.)  
 
Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeessa 
ulkovaipan ilmanvuotoluvuksi n50 esitetään korkeintaan 0,4 m
3/(hm2). Rakenteellisen 
energiatehokkuuden oppaassa taas rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden ja sisätilojen 
vedottomuuden varmistamiseksi ilmanvuotoluvun n50 tavoitearvoksi esitetään 1,0 
m3/(hm2). (Sepponen ym. 2013, 22; Lylykangas ym. 2015, 73.)  
 
 
4.2 Talotekniset keinot 
 
Talotekniikalla tarkoitetaan kiinteistön ja sen tilojen teknisten järjestelmien ja laitteiden 
kokonaisuutta. Talotekniikalla tuotetaan rakennukselle vaaditut asumisolosuhteet halli-
tusti. Keskeisin osa talotekniikkaa ovat LVI- ja sähkötekniikka. Talotekniikkaan kuuluvat 
myös jäähdytys-, kulunvalvonta-, tele- ja data- sekä palontorjuntajärjestelmät. Näiden jär-
jestelmien ohjaukseen käytetään rakennusautomaatiojärjestelmää. (Talotekniikkateolli-




Taloteknisillä keinoilla voidaan usein vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen kus-
tannustehokkaimmin (LVI-Tekniset Urakoitsijat. n.d). Talotekniikan avulla voidaan rää-
tälöidä erilaisia ratkaisuja tukemaan energiatehokasta rakennusta. Energiaa voidaan sääs-
tää järkevillä laitevalinnoilla ja tarpeenmukaisten vaatimusten asettamisella järjestel-
mille. Taloteknisillä järjestelmillä voidaan tehokkaasti hyödyntää uusiutuvia energia-




4.2.1 Aurinkoenergian aktiivinen hyödyntäminen 
 
Aurinkoenergian hyödyntäminen Suomessa on pohjoisesta sijainnista huolimatta järke-
vää. Hyödyntämismahdollisuudet perustuvat paneelien ja keräimien kallistamiseen etelää 
kohti. Näin saadaan optimoitua auringosta saatava säteilymäärä. Aurinkoenergiaa voi-
daankin tuottaa esimerkiksi Lappeenrannassa yhtä paljon kuin Frankfurtissa. Aurin-
koenergia ei Suomessa yksin ole riittävä energian tuotantomuoto, mutta se toimii hyvin 
esimerkiksi sähköä, lämpöä tai jäähdytystä täydentävänä energian lähteenä. (Auvinen ym. 
2016, 17-18.) 
 
Aurinkoenergian aktiivinen hyödyntäminen voidaan jakaa tuotantotyypin perusteella 
kahteen eri osaan. Aurinkosähköä voidaan tehdä paneeleilla, joista yleisesti käytetään ni-
mitystä PV- paneeli (Photovoltaic). Aurinkolämpöä taas voidaan tehdä aurinkoke-
räimillä, joista taas käytetään lyhennystä ST (Solar thermal). Aurinkosähköjärjestelmät 
voidaan edelleen jakaa kahteen tyyppiin. Ensimmäinen vaihtoehto on On Grid -järjes-
telmä, joka on kytkettynä sähköverkkoon. Tällöin kiinteistössä käyttämättä jäänyt aurin-
gosta saatu sähköenergia syötetään sähköverkkoon. Toinen vaihtoehto on Off Grid -jär-
jestelmä, joka on niin sanottu mökkijärjestelmä. Off Grid -järjestelmässä tuotettu sähkö-
energia varastoidaan akustoon ja käytetään suoraan tuotantokohteessa. Aurinkolämpöjär-
jestelmät voidaan jakaa nestekiertoisiin- ja ilmakiertoisiin aurinkokeräimiin. (Kukka 
2016, Aurinkoenergian aktiivinen hyödyntäminen.) 
 
Tuottamalla aurinkosähköä voidaan vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen. Tuo-
tettu sähköenergia vähentää suoraan ostetun sähköenergian määrää. Samassa kiinteistössä 
tuotettu sähköenergia voidaan suoraan vähentää E-lukuun vaikuttavasta sähkön kulutuk-
sesta. Sähkön energiamuodon kertoimen ollessa 1,2 vaikuttaa se E-lukuun merkittävästi. 
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Tuottamalla aurinkolämpöä voidaan se myös vähentää ostettavan lämmitysenergian mää-
rästä. Tällä ei kuitenkaan esimerkiksi kaukolämmöllä lämmitetyissä rakennuksissa ole E-
lukuun yhtä suurta vaikutusta kuin tuotetulla sähköllä, koska kaukolämmön energiamuo-
don kerroin on ainoastaan 0,5. 
 
Oleellista aurinkosähkön tuottamisessa on, että sähkö hyödynnetään suurimmaksi osin 
itse. Tämä perustuu siihen, että myytävästä sähköstä saatu korvaus ei ole kovinkaan suuri 
verrattuna ostettuun sähköön. Rakennuksella hyödynnetystä aurinkosähköstä saaduksi 
hyödyksi voidaan ajatella verkkoyhtiöltä ostetun sähkön hinta, joka on noin 13 senttiä 
kilowattitunnilta sisältäen sähkön siirron ja veron. Sähköä myytäessä siitä saatava kor-
vaus on vain noin 2-6 senttiä kilowattitunnilta. (Käpylehto 2016, 93, 129-130.) 
 
Aurinkosähköä voidaan asuinkerrostaloissa hyödyntää kolmella eri tavalla: liitettynä suo-
raan yksittäisen huoneiston kulutukseen, kiinteistösähköön tai takamittarointiin. Yksittäi-
selle huoneistolle liitetty järjestelmä on harvoin kannattava. Kiinteistösähköön liitetty jär-
jestelmä on yleisimmin käytössä oleva tapa, tällöin järjestelmän koko mitoitetaan kiin-
teistön teknisten järjestelmien ja yhteistilojen valaistuksen sähkönkulutuksen perusteella. 
Mikäli halutaan kasvattaa aurinkosähköjärjestelmän kokoa, on vaihtoehtona takamitta-
rointi (kuva 3). Tällä menetelmällä tuotetaan sähköä kiinteistösähkön lisäksi myös asun-
tojen käyttöön, mikä lisää sähkönkulutuksen pohjakuormaa. Suurella asuntojen määrällä 
ja ihmisten erilaisilla päivärytmeillä on vaihteleva kulutus, minkä avulla saadaan tasattua 
vuorokauden eri aikojen sähköntarvetta ja näin minimoitua verkkoon syötetyn ja ostosäh-
kön määrää. Takamittaroinnin ongelmana on, että kaikkien taloyhtiön osakkaiden tulisi 
sitoutua ostamaan sähkö taloyhtiöltä, joka toimii tässä tilanteessa verkkoyhtiönä. (Auvi-





KUVA 3. Taloyhtiön takamittaroinnin periaatekuva (Auvinen ym. 2016, 91) 
 
Yleisimmin käytössä olevat aurinkopaneelit ovat yksikide- ja monikidepaneeleita. Yksi-
kidepaneeleiden hyötysuhde on hieman korkeampi kuin monikidepaneeleilla. Toisaalta 
monikidepaneeli hyödyntää tehokkaammin auringon hajasäteilyä ja näin ollen se ei ole 
yhtä herkkä varjostuksille kuin yksikidepaneeli. Hinnaltaan monikidepaneelit ovat hal-
vempia kuin yksikidepaneelit, tämä selittyy yksikidepaneelien monimutkaisemmalla val-
mistusmenetelmällä. Aurinkopaneelien hyötysuhteella kuvataan sitä, kuinka suuren osan 
auringon säteilyintensiteetistä paneeli pystyy muuttamaan sähköenergiaksi. (Käpylehto 
2016, 57-58; Kukka 2016, Kennoteknologiat.) Taulukossa 3 on esitetty yhden kilowatin 
nimellistehoisen aurinkosähköjärjestelmän vuosituotantoja eri puolilla Suomea. Taulu-
kossa 4 on esitetty muutamia aurinkopaneelien kennotyyppejä hyötysuhteineen. 
 
TAULUKKO 3. Yhden kilowatin nimellistehoisen aurinkosähköjärjestelmän vuosituo-
tanto eri puolilla Suomea eri kallistuskulmilla. Paneelit suunnattu kohti etelää. (alkup. 
Käpylehto 2016, 121) 






Helsinki 811 kWh 869 kWh 837 kWh 40 astetta 872 kWh 
Jyväskylä 754 kWh 816 kWh 793 kWh 42 astetta 821 kWh 





TAULUKKO 4. Kaupallisessa käytössä olevia kennotyyppejä hyötysuhteineen (alkup. 
Kukka 2016, kennoteknologiat) 
Kennotyyppi Hyötysuhde 
Yksikidekennot 16-25 % 
Monikidekennot < 20 % 
Ohutkalvokennot 6-13 % 
 
Aurinkopaneeleita on mahdollista asentaa rakennukseen perinteisen katto- tai maa-asen-
nuksen lisäksi kiinteästi osaksi rakennusta, mitä kutsutaan rakenneintegroinniksi. Tällöin 
rakennuksessa on aurinkosähköjärjestelmä, joka toimii rakennuksen katteena, julkisi-
vuna, ikkunana tai koriste-elementtinä. Rakenneintegrointi tarjoaa mahdollisuuden suu-
rempaan paneelipinta-alaan ja sillä voidaan luoda arkkitehtuurisesti erilaisia visuaalisia 
ratkaisuja. (Kukka 2016, PV rakenneintegrointi.) Kuvissa 4 ja 5 on esitetty rakennuksen 
passiivisen aurinkosuojauksen yhteyteen asennetut aurinkopaneelit sekä lukkosaumapel-
tikattoon liimatut ohutkalvopaneelit. 
 
 
KUVA 4. Ikkunoiden yläpuoliseen aurinkosuojaukseen integroidut aurinkopaneelit Jär-










Asuinrakennuksissa yleisimmät käytössä olevat lämmöntuotantotavat ovat kaukolämmi-
tys, öljylämmitys, sähkölämmitys ja kiinteän polttoaineen kuten puun käyttö (Seppänen 
2001, 1). Kaukolämpö on asuinkerrostaloissa käytetyin lämmöntuotantotapa (kuvio 3). 
Maalämmön osuus asuinkerrostalojen lämmöntuotannosta on toistaiseksi vielä erittäin 
pieni. Yle uutisten artikkelissa kuitenkin todetaan, että vaikka maalämmön valinneiden 
asuinkerrostalojen määrä on vielä pieni, niin kiinnostus kyseistä lämmitysmuotoa kohtaan 





KUVIO 3. Asuinkerrostalot Suomessa pääasiallisesti käytetyn lämmitysaineen mukaan 
vuonna 2016, %-osuus rakennusten määrästä (Pönniö 2017, alkuperä: tilastokeskus) 
 
Lämmönjakelu rakennuksiin toteutetaan tavallisimmin vesikiertoisella, ilmalämmittei-
sellä tai sähkölämmitteisellä järjestelmällä (Seppänen 2001, 1). Asuinkerrostaloissa ylei-
simmin käytössä on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, mikä käytännössä tarkoittaa pat-
terilämmitysverkostoa tai lattialämmitysverkostoa. 
 
Uudet lähes nollaenergiarakennukset ovat kuitenkin hyvin lämmöneristettyjä ja ilmanpi-
täviä. Tästä johtuen rakennuksen lämpöhäviöt ovat pieniä, eikä tavallisesti käytettyjä läm-
mönjakojärjestelmiä, kuten radiaattoreita tai lattialämmitystä välttämättä tarvita. Läm-
mönjako voidaankin nollaenergiarakennuksissa hoitaa ilmanvaihtolämmityksen avulla. 
(Sepponen ym. 2013, 24.) 
 
Pienen lämpöhäviön omaavassa rakennuksessa perinteiset radiaattorit ovatkin suurimman 
osan vuodesta kylminä, eikä niillä näin ollen voida vaikuttaa tilojen lämpötilaan kuin 
kaikkein kylmimmillä ulkolämpötiloilla. Ilmanvaihtolämmityksellä toteutettuna saavute-
taan lämpötilan säätöön nopea reagointikyky ja tarpeenmukaisuus. (Tampereen Tilakes-
kus liikelaitos 2017, 10.) Esimerkiksi Rakennusliike Reponen Oy:n Mera -konsepti hyö-
dyntää kerrostaloissa ilmanvaihtolämmitystä (Rakennusliike Reponen Oy n.d.). Vaikka 
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rakennuksessa on ilmanvaihtolämmitys edellyttää se kuitenkin märkätilojen lattialämmi-
tystä. 
 
Lämmitysjärjestelmillä voidaan vaikuttaa asuinrakennuksen energiatehokkuuteen pääasi-
assa lämmöntuotantomuodon valinnalla. Käytännössä valinta kohdistuu uusissa asuinker-
rostaloissa kaukolämmön ja maalämmön välille. Myös suoran sähkölämmityksen vaihto-
ehto on olemassa sähkön energiamuodon kertoimen laskettua. Tämä vaihtoehto kuitenkin 
vaatisi tarkempaa tarkastelua. 
 
Maalämmön avulla voidaan käyttää hyödyksi tontin maaperästä saatavaa ilmaisenergiaa. 
Myös sähkön energiamuodon kertoimen pienentyminen parantaa maalämmön kannatta-
vuutta. Maalämmölle pitää hakea erikseen lupa, jotta tontille saadaan porata lämpökaivot. 
Asemakaavassa on myös voitu määrittää liittymisvelvollisuus kaukolämpöön, mikä voi 
olla este tälle vaihtoehdolle. Maalämpö tarjoaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää au-
rinkoenergiaa. Esimerkiksi lämmityskauden ulkopuolella ylimääräistä lämpöenergiaa 
voidaan varastoida maahan, josta sitä saadaan lämmityskaudella hyödynnettyä.  
 
Tavallisesti käytössä oleva yhden lämmitysjärjestelmän käytäntö ei kuitenkaan ole ainoa 
vaihtoehto. Lämmitysjärjestelmiä voidaan myös yhdistellä toimimaan vuorotellen tai sa-
man aikaisesti, tällöin kyseessä on hybridilämmitys. Hybridilämmityksellä voidaan hyö-
dyntää kunkin lämmitysmuodon parhaat puolet ja olosuhteet. Lämmitysjärjestelminä voi-
daan käyttää esimerkiksi kesäaikana aurinkolämpöä ja ilma-vesilämpöpumppua ja lisäksi 





Rakennuksen talvella lämpimänä pitävät energiatehokkaat ominaisuudet toimivat vastaa-
vasti kesäaikana pitäen rakennuksen viileänä. Jäähdytystarvetta voi kuitenkin esiintyä, 
mikäli aurinkokuorma lämmittää haitallisesti sisätiloja. Energiatehokkaissa rakennuk-
sissa jäähdytys pyritään toteuttamaan passiivisin keinoin. (Sepponen ym. 2013, 26.) 
 
Jäähdytyksen passiivisia keinoja ovat ikkunoiden varjostaminen aurinkosuojauksella, il-
manvaihdolla toteutettava yöjäähdytys ja ilmanvaihdon tehostaminen päiväaikaan. Li-
säksi keinoja ovat korvausilman ottaminen rakennuksen pohjoispuolelta ja esiviilentävän 
30 
 
maaliuospiirin hyödyntäminen ilmanvaihtokoneella. (Sepponen ym. 2013,18; Lylykan-





Ilmanvaihdolla pyritään luomaan rakennuksen tiloihin terveellinen ja viihtyisä sisäil-
masto (Motiva Oy 2012, 5). Uudet energiatehokkaat rakennukset ovat ilmatiiviitä ja ne 
tarvitsevat toimivan ja oikein mitoitetun ilmanvaihtojärjestelmän. Ilmanvaihtojärjestel-
mässä tulisi myös olla tehokas lämmöntalteenotto, jonka vuosihyötysuhde on vähintään 
70 %. Ilmanvaihdon oikealla mitoituksella voidaan välttää liian suuret ja tarpeettomat 
ilmamäärät. Ilmanvaihtoa ei kuitenkaan tule suunnitella pelkästään energiatehokkuuden 
perusteella vaan tärkeimpänä asiana on tiloihin tavoiteltavat olosuhteet. (Sepponen ym. 
2013, 24-25.) Oikein mitoitettu ilmanvaihtojärjestelmä ja kanavat vähentävät tarvittavaa 
ilmamäärää ja kanaviston painehäviötä, näillä tekijöillä taas voidaan ilmanvaihtokoneelle 
määrittää vähemmän sähköä kuluttavat puhaltimet. 
 
Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla voidaan saavuttaa säästöjä kiinteistön lämmityskus-
tannuksissa ja ilmanvaihtokoneen puhaltimien sähkönkulutuksessa. Tarpeenmukaisen il-
manvaihdon tarkoitus on vaihtaa tilojen ilmaa olosuhteiden vaatimalla tavalla. Ilmaa oh-
jataan siis tiloihin, joissa milloinkin oleskellaan ja vähennetään tiloista joita ei tietyllä 
hetkellä käytetä. Tarpeenmukaisuutta tarkastellaan esimerkiksi läsnäolon tai ilman hai-
tallisten pitoisuuksien mukaan. (Oy Swegon Ab n.d.) 
 
Keskitetyllä ilmanvaihdolla toteutetussa järjestelmässä voidaan maaperästä saatavaa läm-
mitys- ja viilennysenergiaa hyödyntää raitisilmapuolelle asennettavalla patterilla (kuva 
6). Uusiutuva energia saadaan hyötykäyttöön pelkästään pumpun aiheuttamilla kustan-
nuksilla. Huomioitavaa on kuitenkin oman piirin vaatima tilantarve hormissa. Huomioi-
tavaa on myös maalämmön luvanvaraisuus esimerkiksi pohjavesialueilla. (Sepponen ym. 
2013, 13-14). Ilmanvaihdon raitisilmaa voidaan myös passiivisesti lämmittää sijoitta-
malla raitisilmanotto rakennuksen eteläpuolelle, jolloin suora auringonsäteily esilämmit-
tää lämmityskaudella ilmanvaihtokoneelle tulevaa ilmaa. Vastaavasti pohjoispuolelle si-
joitettu raitisilmanotto kesäkaudella varmistaa eteläpuolta viileämmän ilmanoton ilman-
vaihtokoneelle. Järkevää olisikin tehdä ilmanvaihtokoneelle raitisilmanotto, jota ohjataan 
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KUVA 6. Maasta saatavaa lämpöä ja viileyttä voidaan hyödyntää ilmavaihdon esilämmi-





Käyttövettä käytetään kerrostaloyhtiöissä keskimäärin 155 litraa henkilöä kohden. Tästä 
kulutuksesta noin 40 prosenttia on lämpimän käyttöveden osuus. (Motiva Oy 2017, ve-
denkulutus taloyhtiössä.) Veden kulutukseen vaikuttaa eniten asukkaiden vedenkäyttö-
tottumukset. Vedenkulutuksen pienentäminen tapahtuukin yksinkertaisimmillaan käyttä-
jien opastamisella järkevään veden käyttöön ja oikein säädetyllä käyttövesijärjestelmällä. 
(Motiva Oy 2017, vedenkulutus.) Veden kulutuksella ei E-luvun kannalta ole merkitystä, 
koska se on määritetty vakioiduksi käytöksi. Kokonaisuuden kannalta veden kulutus si-
sältää kuitenkin säästöpotentiaalia lämmitysenergiankulutuksen, vesimaksun ja jätevesi-
maksun suhteen (Motiva Oy 2017, vedenkulutus taloyhtiössä). 
 
Käyttötottumusten lisäksi vedenkulutukseen voidaan vaikuttaa rakennuksen toteutusvai-
heessa tehtävillä ratkaisuilla. Mikäli kiinteistölle tulevan veden paine on korkea, tulisi 
32 
 
painetasoa pienentää kiinteistö- tai asuntokohtaisesti vakiopaineventtiilillä. Tällä toimen-
piteellä varmistetaan, ettei vesikalusteiden virtaama ole liian suuri, jolloin säästetään vettä 
ja lämmitysenergiaa. Vesikalusteita valittaessa kannattaa suosia vettä säästäviä hanoja. 
Myös wc-istuimissa tulisi olla kaksitoiminen huuhtelu, jolla varmistetaan eri tilanteisiin 
sopiva huuhtelumäärä. (Energiatehokas koti 2018.) 
 
Käyttövesijärjestelmässä lämpöhäviöitä syntyy lämpimän käyttöveden kiertojohdossa ja 
lämminvesivaraajassa. Lisäksi lämpöä poistuu rakennuksesta jäteveden mukana. Jäteve-
den lämmöntalteenotto on mahdollista toteuttaa, mutta siihen liittyy toistaiseksi vielä tek-
nisiä ongelmia. Jäteveden lämpötila ei ole riittävän korkea, että siitä saataisiin suuria mää-





Automaatiojärjestelmällä tavoitellaan rakennuksen eri teknisten järjestelmien yhteistoi-
mintaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Yhteistoiminnan lisäksi tärkeä osa auto-
maatiojärjestelmän toimintaa on sen tarpeenmukaisuus. Tarpeenmukaisuudella varmiste-
taan esimerkiksi, ettei valaistus ole turhaan päällä eikä lämmitysjärjestelmä lämmitä tiloja 
samanaikaisesti, kun jäähdytysjärjestelmä jäähdyttää niitä. (Ympäristöministeriö 2012, 
6.) 
 
Energiatehokkuuden kannalta automaation merkitys on erityisen suuri. Oikein toimivalla 
automaatiojärjestelmällä voidaan ottaa kokonaan saavutettavissa oleva hyöty irti muihin 
järjestelmiin suunnitelluista ratkaisuista. Automaatiojärjestelmän avulla eri järjestelmien 
ohjauksen lisäksi tarkkaillaan sen toimintaa. Näin saadaan selville, toimiiko rakennus niin 
kuin on suunniteltu ja voidaan puuttua esiintyviin ongelmiin. Vastaavasti huonosti toi-
miva automaatiojärjestelmä voi jopa huonontaa järjestelmän energiatehokkuutta. 
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5 DYNAAMINEN SIMULOINTI 
 
 
Dynaamisella simuloinnilla tarkoitetaan rakennuksen lämpödynaamisen käyttäytymisen 
tarkastelua. Se ottaa huomioon muun muassa rakenteisiin varastoituvan lämpöenergian ja 
muuttuvan lämmönjohtumisen rakenteissa. (Seppänen 2001, 105.) 
 
Tässä työssä rakennuksen rakenteellisten ja teknisten ominaisuuksien vaikutuksia ener-
giatehokkuuteen tutkitaan IDA Indoor Climate and Energy -simulointiohjelmalla. Kysei-
nen ohjelma tunnetaan yleisesti nimellä IDA ICE ja se on Ruotsalaisen EQUA Simulation 
AB:n kehittämä ja ylläpitämä. Ohjelmalla voidaan tutkia rakennuksen lämpötasetta sekä 
koko rakennuksen energiankulutusta järjestelmäkohtaisesti. (EQUA simulation AB.) 
 
IDA ICE -simulointiohjelmalla rakennusta voidaan tarkastella vyöhykkeittäin mikä tar-
koittaa käytännössä rakennuksen jaottelua esimerkiksi huoneittain, asunnoittain tai yk-
sinkertaisimmillaan tarkastellaan koko rakennusta yhtenä vyöhykkeenä. Ohjelmalla voi-
daan erikseen määrittää käytettävät järjestelmät, joita voidaan muokata tavoiteltujen ra-
kennuksessa käytettävien arvojen mukaisiksi. Rakennuksen IFC-malli on mahdollista 
tuoda useista käytetyistä suunnitteluohjelmista mm. arkkitehtien käyttämästä ArchiCAD 
ja LVI-suunnittelijoiden käyttämästä MagiCAD ohjelmistosta. (EQUA simulation AB.) 
 
Dynaaminen simulointimalli kannattaa pitää mahdollisimman yksinkertaisena, koska 
mitä monimutkaisempi rakennuksen dynaaminen malli on, sitä pidempään ohjelma ha-
luttua simulointia suorittaa. Optimaalista ratkaisua etsiessä simulointeja joudutaan teke-
mään useita ja näin ollen simuloinnin pitkittyminen vaikuttaa työn tuottavuuteen. IDA 
ICE asettaa rakennuksen tietomallille tarkat kriteerit mikä johtaa usein siihen, että pel-
källä arkkitehtimallilla ei saada suoritettua haluttua simulointia. Tästä johtuen energialas-
kentaa tehdessä joudutaan usein tekemään uusi yksinkertaisempi malli esimerkiksi Ma-




6 KOHTEEN JA TAVOTTEIDEN ESITTELY 
 
 
6.1 Simuloitava kohde 
 
Simuloitava kohde on Tampereelle rakennettava kahdeksan kerroksinen uusi asuinker-
rostalo. Kohteessa on 45 huoneistoa. Kohteen kokonaiskerrosala on 3284 m2, josta huo-
neistoalan osuus on 2774 m2. Huoneistojen ilmanvaihto toteutetaan huoneistokohtaisilla 
ilmanvaihtokoneilla. Uuden korttelin on tarkoitus edustaa uutta ajattelua rakentamisessa 
ja näin ollen kohteeseen ideoidaan ratkaisuja, joita ei tavanomaisessa rakentamisessa 
vielä juurikaan käytetä. Kuvassa 7 on esitetty MagiCAD Room -sovelluksella tehty IFC-
malli korttelista. Kortteliin kuuluu neljä asuinkerrostaloa, liikekeskus ja parkkihalli. Si-
mulointien kohteena oleva rakennus sijaitsee kuvassa yläoikealla. 
 
 
KUVA 7. Luonnossuunnitelmien perusteella tehty IFC-malli kohteesta 
 
 
6.2 Simuloinnin tavoitteet 
 
Simuloinnin tavoitteena on luoda todenmukaiset aurinkoenergiaa hyödyntävät simuloin-
timallit hybridilämmitys/jäähdytys -järjestelmälle ja ns. tavanomaiselle lämmitys/jäähdy-
tys -järjestelmälle. Tilanteen 1 hybridijärjestelmässä lämmön ja jäähdytyksen tuotanto on 
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toteutettu maalämpöpumpulla, lisäksi käytetään kaukolämpöä varmistamaan riittävä läm-
mitysteho. Tilanteen 2 tavanomaisen järjestelmän lämmöntuotanto on toteutettu kauko-
lämmöllä ja jäähdytyksen tuotanto kompressoritoimisella vedenjäähdytyskoneella. 
 
Simulointien avulla pyritään optimoimaan molemmille simulointitilanteille tarpeenmu-
kainen aurinkosähköjärjestelmä. Tarpeenmukainen järjestelmä pyrkii kattamaan ison 
osan kesäaikana kiinteistöllä kulutetusta sähköenergiasta lukuun ottamatta asukkaiden 
sähkömittareiden takana olevaa kulutusta. Tuotannon optimointi on oleellista, koska 
myytävää sähköenergiaa ei voida vähentää E-luvun laskennassa ja sen vaikutus takaisin-
maksuaikaan on kiinteistöllä käytettyä sähköenergiaa heikompi. 
 
Simulointien perusteella pyritään vertailemaan yllä esitettyjen tilanteiden vaikutusta las-
kennallisen energiatehokkuuden vertailulukuun. Olennaista vertailussa on laskennallisen 
energiatehokkuuden vertailuluvun taserajan sisäpuolelle jäävien omavaraisenergioiden 
vaikutus E-lukuun. Kuvissa 8 ja 9 on esitetty kummankin tilanteen energiatasepiirrokset. 
 
 





KUVA 9. Energiatase tavanomaiselle järjestelmälle (tilanne 2) 
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7 ENERGIATEHOKKUUSTOIMENPITEIDEN SIMULOINTI 
 
 
Tässä luvussa esitetään simulointien suorittamisen vaiheita. Tarkasteltavia simulointeja 
ovat edellisessä luvussa esitetty tilanne 1 hybridijärjestelmälle ja tilanne 2 tavanomaiselle 
järjestelmälle. Simulointeja suoritettaessa keskityttiin rakennuksen energiankulutukseen 
ja siihen, miten uusiutuvan energian hyödyntäminen vaikuttaa E-lukuun. Vaikka varsi-
nainen sisäilmasto-olosuhteiden tarkastelu rajattiin tutkimusten ulkopuolelle, pidettiin 





Perusversion tarkoitus on sisältää ne lähtötiedot, jotka ovat molemmissa simulointi tilan-
teissa samat. Tilanteiden 1 ja 2 simulointien rakentaminen aloitetaan tämän version poh-
jalta. Simulointiprojektin luominen aloitettiin Suomi –lokalisaatioreferenssin pohjalta. 
Lokalisaatioreferenssi tuo projektiin valmiiksi paikallisen sijainti- ja säädatan sekä uu-
sissa asetuksissa esitetyt energialaskennan lähtöarvot. Tämän jälkeen tuotiin ohjelmaan 
luonnossuunnitelmien perusteella tehty IFC-malli (kuva 7). Rakennuksen määrittäminen 
IDA ICE -ohjelmalla simuloitavaan muotoon tapahtuu luomalla vyöhykkeet, mikä tässä 





KUVA 10. Kerroskohtaiset vyöhykkeet simuloitavassa rakennuksessa 
 
Rakenteina käytettiin vertailulämpöhäviöitä tarkasteltaessa käytettäviä vanhassa raken-
nusmääräyskokoelman osassa D3 esitettyjä arvoja (kuvat 11 ja 12). Vuotoilmavirraksi 
valittiin teoriaosuudessa esitetty energiatehokkaalle rakennukselle suositeltu 1 m3/(hm2) 
(kuva 13). Vuotoilmavirran määrittämiseksi ohjelmalle on myös määritettävä paineker-






KUVA 11. Simuloinnissa käytettävät rakenteet 
 
 





KUVA 13. Vuotoilmavirran määrittäminen 
 
Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu hajautetulla järjestelmällä, toisin sanoen jokai-
sessa asunnossa on oma ilmanvaihtokone. Tämä mahdollistaa ilmavirtojen asuntokohtai-
sen ohjauksen. Simulointien kannalta tässä ratkaisussa on huomioitavaa, että asuntokoh-
taisten ilmanvaihtokoneiden lämmityspatterit toimivat sähköllä (kuva 14). Energiamitta-
ria muuttamalla voidaan lämmityspatterin sähkönkulutus ohjata asukassähkön alle, jol-
loin se ei vääristä aurinkopaneelien mitoitusta. Huomioitavaa on myös, että asuntokoh-
taisissa ilmanvaihtokoneissa ei yleisesti käytetä jäähdytystä, joten se on poistettu käytöstä 





KUVA 14. Sähköpatterilla varustettu ilmanvaihtokone 
 
Lämmönjako tiloihin toteutetaan lattialämmityksellä, samalla lattiassa kiertävällä putkis-
tolla on myös tarkoitus toteuttaa tilojen jäähdytys. IDA ICE sisältää valmiin objektin lat-
tialämmitys/-jäähdytys laitteelle. Objekti tulee lisätä suoraan kunkin vyöhykkeen lattia-





KUVA 15. Vyöhykkeen lattiaelementtiin lisätty lattialämmitys/-jäähdytys 
 
E-luvun laskennassa on energialaskijan itse määriteltävissä, millaista aurinkosuojausta 
rakennuksessa käytetään. Usein valitaan edullisin vaihtoehto, joka tarjoaa parhaan tulok-
sen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun rakennuksessa on ainoastaan lämmitys, 
simuloinnit suoritetaan ikkunasuojaukset aina ylhäällä. Mikäli rakennuksessa on myös 
jäähdytys, simuloinnit suoritetaan ikkunasuojaukset alhaalla. Näin saadaan hyödynnettyä 
tai estettyä auringon lämmittävä vaikutus. Tässä simuloinnissa haluttiin kuitenkin tutkia 
tilannetta, joka tuottaa mahdollisimman suuren jäähdytystehon. Näin ollen integroitu suo-
jaus poistettiin kokonaan käytöstä. 
 
 
7.2 Tilanne 1, hybridijärjestelmän simulointimalli 
 
Hybridijärjestelmän simuloimiseksi muutettiin referenssin vakioasetuksena oleva kauko-
lämmön lämmityslaite ESBO –plant vaihtoehtoon (kuva 16). ESBO –plant tarjoaa käyt-
täjälle mahdollisuuden muokata ja lisätä rakennukselle energiaa tuottavia järjestelmiä. 






KUVA 16. ESBO –plant perusnäkymä 
 
ESBO –plant perusnäkymän lisäksi järjestelmää on mahdollista muokata haluamakseen 
yksityiskohtaisessa näkymässä, jossa on esitetty järjestelmien kytkennät ja ohjaukset 
(kuva 17). Tässä tutkimuksessa järjestelmän yksityiskohtaiselle muuttamiselle ei ollut 
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tarvetta. Ainoastaan lämpöpumpun energiamittariksi määritettiin LVI sähkö -mittarin ti-
lalle erikseen määritetty lämpöpumppuenergia –mittari. Näin ollen tuloksista voidaan eri-
tellä maalämpöpumpun kuluttama sähköenergia. 
 
 
KUVA 17. ESBO –plant yksityiskohtainen malli 
 
 
7.3 Tilanne 2, tavanomaisen järjestelmän simulointimalli 
 
Tavanomaisen järjestelmän simuloimiseksi perusversion simulointimalliin määritettiin 
lämmöntuoton asetusarvot kaukolämmölle sopivaksi (kuva 18) ja jäähdytyskoneen ase-
tukset vastaamaan vedenjäähdytyskonetta (kuva 19). Asetusarvot määritettiin Ympäris-






KUVA 18. Lämmöntuoton asetusarvot 
 
 





IDA ICE tarjoaa erilaisia simulointivaihtoehtoja, tässä työssä simuloinnit suoritettiin 
käyttämällä energiasimulointia (kuva 20). Energiasimuloinnista saadaan työssä tarvitta-
vat tiedot rakennuksen ja sen järjestelmien käyttämästä energiasta. Simuloinnista saatavat 
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tiedot voidaan määrittää kohdasta pyydetty tuloste. Simulointiin valitut tulosteet on esi-
tetty kuvassa 21. 
 
 
KUVA 20. Simulointivaihtoehdot 
 
 





7.5 Aurinkopaneelien mitoitus 
 
Aurinkosähkön tarpeen selvittämiseksi suoritettiin energiasimulointi. Simuloinnin tulok-
sista saadaan selville kiinteistön osuus sähköenergian kulutuksesta. Taulukoissa 5 ja 6 on 
esitetty kummankin tilanteen ostoenergiatulosteesta löytyvät kiinteistösähkön kulutukset 
kuukausittain. Valaistuksen osalta simulointimallin vyöhykkeiden tulisi olla asuntokoh-
taisesti, jotta saataisiin eriteltyä asukkaiden valaistusenergian kulutus kiinteistön valais-
tusenergian kulutuksesta. Suurempi määrä vyöhykkeitä aiheuttaisi tarpeetonta hitautta si-
mulointien suorittamiseen, näin ollen päädyttiin arvioimaan kiinteistön kuluttamaksi va-
laistusenergiaksi 20 % valaistuksen kokonaiskulutuksesta. Taulukoissa esitettyjä koko-
naisvalaistuksen kulutuksia ei siis ole huomioitu yhteenlaskussa. 
 











1 2176 435 641 7298 8374 
2 1902 380 555 5491 6426 
3 1971 394 565 4444 5403 
4 1661 332 477 3076 3886 
5 1594 319 468 2948 3734 
6 1560 312 464 2886 3662 
7 1560 312 474 2877 3663 
8 1714 343 509 3166 4018 
9 1716 343 494 3178 4016 
10 2071 414 592 4345 5351 
11 2094 419 608 5987 7014 
12 2176 435 638 7212 8285 














1 2171 434 1,8 671 1107 
2 1883 377 1,7 571 950 
3 1921 384 1,8 563 949 
4 1693 339 1186 524 2049 
5 1762 352 3178 616 4146 
6 1731 346 3859 633 4838 
7 1819 364 5660 739 6763 
8 1857 371 3757 682 4810 
9 1759 352 1424 549 2325 
10 2036 407 65,6 593 1066 
11 2086 417 2,3 627 1046 
12 2171 434 2,2 664 1101 
Yhteensä 22889 4578 19139 7431 31148 
 
Aurinkosähköjärjestelmällä tavoiteltava tuotanto nähdään taulukoiden 5 ja 6 oikealla ole-
vasta sarakkeesta. Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus aloitettiin määrittämällä aurinko-
paneelien sijainti simuloitavan rakennuksen vieressä sijaitsevan kiinteistön katolle (kuva 
22). Tämän jälkeen optimoitiin aurinkopaneelien kallistuskulma PVGIS –mitoitustyöka-
lulla (kuva 23), kallistuskulman optimointi perustuu sijaintitietoon. Optimaaliseksi kal-
listuskulmaksi saatiin mitoituksen perusteella 42°. 
 
 





KUVA 23. PVGIS aurinkosähköjärjestelmän mitoitustyökalu 
 
Aurinkopaneelien lisääminen simulointimalliin tapahtuu niin ikään ESBO –plant välileh-
deltä. Objektina käytetään ohjelmaan valmiiksi määritettyä järjestelmää. Simuloinneissa 
aurinkopaneeleilla käytettäväksi hyötysuhteeksi valittiin 10 %. Muut tarvittavat lähtötie-
dot esitetty kuvassa 24. 
 
 




Oikean kokoinen aurinkosähköjärjestelmä kattaa mahdollisimman suuren osan kiinteis-
tösähkön kulutuksesta siten, että kulutuksen ylittävä myyntiin menevä tuotanto ei kuiten-
kaan kasva liian suureksi. Oikean kokoisen aurinkosähköjärjestelmän koko määritetään 
simulointimalliin paneelipinta-alaa muuttamalla. Oikean paneelipinta-alan löytämiseksi, 
joudutaan se etsimään manuaalisesti kokeilemalla eri pinta-aloja simulointiin. Tässä tut-
kimuksessa simulointeja tehtiin paneelipinta-alojen 200 m2 ja 400 m2 välillä. Kokeiltujen 
paneelipinta-alojen mitoituskuviot on esitetty liitteessä 1. 
 
Hybridijärjestelmälle sopivaksi paneelipinta-alaksi valittiin kokeilujen perusteella 250 
m2. Kuviosta 4 nähdään aurinkosähkön tuotannon vastaavan kesäaikaista kiinteistösäh-
könkulutusta. Aurinkosähkön tuotanto ja tuotannon myytävä osuus on eritelty kuukausit-
tain taulukossa 7. Liitteessä 1 olevasta hybridijärjestelmän mitoituskuviosta nähdään, että 
paneelipinta-alan kasvattaminen kasvattaa pääasiassa myytävän sähköenergian määrää. 
 
 




















TAULUKKO 7. Aurinkosähkön tuotanto ja myytävä sähköenergia tilanteessa 1 
Kuukausi 




1 257 0 
2 886 0 
3 2123 0 
4 3456 0 
5 4275 541 
6 3985 323 
7 4492 829 
8 3344 0 
9 2815 0 
10 894 0 
11 353 0 
12 238 0 
Yhteensä 27118 1693 
 
Tavanomaiselle järjestelmälle sopivaksi paneelipinta-alaksi valittiin kokeilujen perus-
teella 300 m2. Kuviosta 5 nähdään aurinkosähkön tuotannon vastaavan kiinteistösähkön 
kulutusta lukuun ottamatta heinäkuussa jäähdytyksen aiheuttamaa kulutuspiikkiä. Säh-
könkulutus on tavanomaisella järjestelmällä talviaikana pienempää kuin hybridijärjestel-
mällä, koska lämpö tuotetaan pelkästään kaukolämmöllä, joten siihen ei kulu sähköä. Au-
rinkosähkön tuotanto ja tuotannon myytävä osuus on eritelty kuukausittain taulukossa 8. 
Sähkön myytävän osuuden jakautuminen vaihtelevasti vuoden eri kuukausille selittyy au-
ringon säteiden tulokulmilla, jotka aiheuttavat jäähdytystarpeen ja aurinkosähkön tuotan-






KUVIO 5 Aurinkosähkön tuotanto 300 m2 paneelipinta-alalla tavanomaiselle järjestel-
mälle 
 
TAULUKKO 8. Aurinkosähkön tuotanto ja myytävä sähköenergia tilanteessa 2 
Kuukausi 




1 314 0 
2 1064 115 
3 2552 1603 
4 4147 2098 
5 5128 982 
6 4800 0 
7 5377 0 
8 4014 0 
9 3382 1057 
10 1071 5 
11 426 0 
12 288 0 




















8 SIMULOINTIEN TULOKSET 
 
 
Tässä luvussa esitellään simuloinneista saatavia tuloksia ja avataan niiden merkitystä työn 
kannalta. Simulointien tuloksia tarkastellaan simulointiohjelmasta saatavan vertailura-
portin avulla. Vertailuraportista nähdään mm. ostoenergiankulutus, kokonaisenergianku-
lutus ja järjestelmien energiankulutus. Vertailuraportti on esitetty kokonaisuudessaan liit-
teessä 2. 
 
Kuviossa 6 on esitetty rakennuksen energiankulutus ja sen jakautuminen eri käyttökoh-
teisiin. Kuviosta nähdään, että simulointimallien energiankulutukset vastaavat toisiaan 
riittävällä tarkkuudella. Tämä tieto on oleellista simulointimallien luotettavuuden arvi-




KUVIO 6. Rakennuksen energiankulutus 
 
Ostoenergian vertailutaulukosta (taulukko 9) nähdään ohjelman simuloima ns. todellinen 
rakennuksen ulkopuolelta ostettava ja myytävä energia. Taulukosta nähdään, että hybri-
dijärjestelmällä kaukolämmön ostoenergia on kymmenesosa tavanomaisen järjestelmän 
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ostoenergiasta. Hybridijärjestelmässä lämpöpumpun ostoenergia vastaa sekä jäähdytyk-
sestä, että lämmityksestä. Näin ollen sen sähköenergiankulutus vastaa tavanomaisen ti-
lanteen jäähdytyksen ja kaukolämmön erotuksen ostoenergiankulutusta. Lämpöpumppu-
energian pienempään tarpeeseen vaikuttaa maasta saatava ilmaisenergia ja lämpöpumpun 
hyötysuhde (COP). 
 
TAULUKKO 9. Ostoenergian vertailutaulukko  
 
 
Taulukossa 10 on esitetty energiamuodon kertoimilla painotetut ostoenergiankulutukset. 
Yhteenlaskettuna nämä kulutukset tuottavat rakennuksen E-luvun. Energiamuodon ker-
toimilla painotettuna energiankulutusten ero pienenee tilanteiden välillä verrattuna taulu-
kossa 9 esitettyihin ostoenergioihin. Liitteessä 3 ja 4 on esitetty molempien tilanteiden 




TAULUKKO 10. Energiamuodon kertoimilla painotettu ostoenergia 
 
 
E-luku voidaan katsoa taulukon 10 alimmalta riviltä. Hybridijärjestelmän E-luku on 76,7 
kWhE/m
2a. Tämä tarkoittaa energiatehokkuusluokkaa B, luokan A ylärajan ollessa 75 
kWhE/m
2a. Tavanomaisen järjestelmän E-luku on 92,7 kWhE/m
2a. E-luvun raja-arvo on 
asuinkerrostaloille 90 kWhE/m
2a, mikä tarkoittaa sitä, ettei rakennus näillä simuloinnin 
lähtöarvoilla täytä vaatimuksia. Simuloitavan rakennuksen ominaisuuksia parantamalla 
voitaisiin E-lukua pienentää niin, että hybridijärjestelmällä saavutettaisiin luokka A ja 
tavanomainen järjestelmä täyttäisi vaaditun raja-arvon. Ominaisuuksia voidaan parantaa 








Uuden asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantamista tutkittiin uusiutuvan omava-
raisenergian hyödyntämisen näkökulmasta. Tutkimustilanteiksi määritettiin hybridijär-
jestelmä ja tavanomainen järjestelmä. Hybridijärjestelmällä tarkoitettiin järjestelmää, 
joka sisältää maalämpö/-jäähdytyspumpun, kaukolämmön ja aurinkopaneelit. Tavan-
omaisella järjestelmällä tarkoitettiin järjestelmää, jossa on kaukolämpö, jäähdytyskone ja 
aurinkopaneelit. Tavoitteena oli rakentaa luotettavat simulointimallit tutkimuksen suorit-
tamiseksi. Simulointimallien rakentamisessa on käytetty useita oletuksia ja tuloksia tulee 
pitää suuntaa-antavina. 
 
Tutkittavien järjestelmien ostoenergiankulutukset eroavat merkittävästi toisistaan. Tähän 
vaikuttavia tekijöitä ovat lämpöä ja jäähdytystä tuottavien järjestelmien hyötysuhde sekä 
lämpöpumpulla maaperästä saatavan ilmaisenergian hyödyntäminen. Vaikka ostoenergi-
ankulutukset eroavat merkittävästi toisistaan tilanteiden välillä, pienentää E-luvun las-
kennassa huomioitavat energiamuodon kertoimet kokonaisenergian kohdalla eroa huo-
mattavasti pienemmäksi. Taulukossa 11 on esitetty yhteenveto E-luvun laskentaan vai-
kuttavista energiankulutuksista työssä käsitellyille tilanteille. 
 
TAULUKKO 11. E-luvun laskentaan vaikuttavat ostoenergian kulutukset 
  Ostoenergia Kokonaisenergia E-luku 
Tilanne 1 221 790 kWh 252 021 kWh 76,7 kWhE/m2a 
Tilanne 2 375 396 kWh 304 532 kWh 92,7 kWhE/m2a 
 
Energiatehokkuuden vertailuluvun raja-arvo on asuinkerrostaloille 90 kWhE/m
2a. Tämän 
tutkimuksen simulointien perusteella hybridijärjestelmällä toteutettu rakennus täyttäisi 
tämän vaatimuksen toisin kuin tavanomaisella järjestelmällä toteutettu vaihtoehto. Ta-
vanomaisella järjestelmällä toteutettu rakennus olisi mahdollista saada täyttämään vaa-
dittu raja-arvo kasvattamalla aurinkopaneelipinta-alaa. Tämä ei kuitenkaan olisi kustan-
nustehokas ratkaisu, koska sähkön myytävä osa kasvaisi enemmän suhteessa hyödynnet-
tävään osaan. E-lukuun vaikuttaa myös simuloitavan rakennuksen ominaisuudet. Tässä 
simuloinnissa integroitua suojausta ei käytetty, eikä esimerkiksi parvekkeita mallinnettu. 
Lisäämällä parvekkeet ja integroituja suojauksia voitaisiin auringon lämmittävää vaiku-
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tusta hyödyntää ja ehkäistä tarpeen mukaisesti. Näillä toimenpiteillä tilanteen 1 energia-
tehokkuusluokka oletettavasti nousisi parhaaseen A -luokkaan ja tilanne 2 täyttäisi vaati-
mukset. 
 
Uusiutuvan omavaraisenergian hyödyntämisen kannalta hybridijärjestelmä tarjoaa pa-
remmat mahdollisuudet. Hybridijärjestelmällä voidaan aurinkoenergian lisäksi hyödyn-
tää maasta saatavaa lämmitys- ja jäähdytysenergiaa. Opinnäytetyössä saatujen havainto-
jen perusteella tavanomaisella järjestelmällä aurinkoenergian hyödyntäminen on tehok-
kaampaa kuin hybridijärjestelmällä. Tämä johtuu siitä, että tavanomaisella järjestelmällä 
sähköenergiankulutus ajoittuu pääosin kesäaikaan, jolloin myös aurinkosähkön tuotanto 
on suurimmillaan.  
 
Tässä tutkimuksessa aurinkopaneelit simuloitiin osaksi viereisen kiinteistön katolle tule-
vaa aurinkovoimalaa. Simuloinnilla pyrittiin selvittämään simuloitavan rakennuksen tar-
vitsemaa paneelipinta-alaa molemmissa tilanteissa. Aiemmin on ollut epäselvää voiko 
tontin ulkopuolella olevaa uusiutuvan energiantuotantoa hyödyntää E-luvun laskennassa 
taserajan sisäpuolella olevaksi. Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen 
energiatehokkuudesta todetaan, että E-luvun laskennassa voidaan rakennukseen kuulu-
valla laitteistolla hyödyntää ympäristöstä otettua energiaa siltä osin, kuin se käytetään 
rakennukselle määritetyllä vakioidulla käytöllä. Kyseinen pykälä ei itsessään anna vas-
tausta sille, onko viereisen kiinteistön katolla tuotettu energia hyödynnettävissä E-luvun 
laskennassa. Edellä mainittuun asetukseen viittaavassa perustelumuistiossa kyseistä koh-
taa on tarkennettu seuraavasti: 
 
Määritelmän mukaan laitteiston pitää kuulua rakennukseen, mutta laitteis-
ton ei tarvitse olla kiinni rakennuksessa tai olla kiinteistöllä. Pykälä mah-
dollistaisi ja olisi avoin erilaisten uusiutuvan energian tuotantojärjestelyjen 
kehittymiselle. Tavoitteena on, että uusiutuvan energian laitteistojen hyö-
dyntäminen voitaisiin tehdä mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi au-
rinkopaneelin ei tarvitsisi olla rakennuksen omalla katolla epäedulliseen 
suuntaan, vaan se voitaisiin sijoittaa muualle aurinkoenergian kannalta op-
timaaliseen suuntaan ja saada siitä täysi hyöty. Tämä mahdollistaisi myös 
kaupungin keskustaan rakennettaville rakennuksille mahdollisuuden hyö-
dyntää aurinkopaneeleita tehokkaasti. (Ympäristöministeriön perustelu-
muistio 2017, 11.) 
 
Tämä perustelumuistion tarkennus teoriassa mahdollistaa kyseisen järjestelyn. Tässä ta-
pauksessa tulee kuitenkin huomioida, että pitääkö asunto-osakeyhtiön olla esimerkiksi 
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osaomistajana aurinkovoimalassa voidakseen hyödyntää tuotettua energiaa E-luvun las-
kennassa. 
 
Yhteenvetona voidaankin todeta molempien vaihtoehtojen soveltuvan aurinkoenergian 
hyödyntämiseen. Huolimatta siitä, että tavanomainen järjestelmä ei tutkimuksen simu-
loinneissa täyttänyt E-luvun raja-arvoa, voidaan olettaa, että simulointeihin tehtävillä tar-
kennuksilla molemmat vaihtoehdot täyttävät E-luvulle asetetut vaatimukset.  
 
Energiatehokkuuden parantaminen aihealueena tarjoaa lähes rajattomasti erilaisia näkö-
kulmia tutkimuksille. Erityisesti hybridijärjestelmän toimintaa tulisi tutkia tarkemmin. 
Tärkeää olisi myös tutkia simulointimalliin tehtävän hybridijärjestelmän määrittämistä 
IDA ICE -simulointiohjelmaan ja sen todenmukaisuutta verrattuna todelliseen tilantee-
seen. Mielenkiintoista olisi myös selvittää järjestelmien takaisinmaksuajat ja näin ollen 
niiden kannattavuutta voitaisiin tutkia myös taloudellisesta näkökulmasta. 
 
Haasteita opinnäytetyöhön aiheutti erityisesti käsiteltävän aihealueen laajuus. Opinnäy-
tetyön tutkimusosion aihe onkin muuttunut ja kehittynyt opinnäytetyön edetessä lukuisia 
kertoja. Lisäksi haasteita aiheutti tekijän vähäinen kokemus IDA ICE -simulointiohjel-
man käytöstä ennen opinnäytetyön aloittamista. Simulointitulosten arviointi oikeiksi 
osoittautui myös haasteelliseksi vähäisen ohjelman käytön vuoksi. Lisäksi arviointia vai-
keutti saatavilla olevan mittaus- ja vertailutiedon puute, koska kyse oli uudiskohteesta. 
Hybridijärjestelmät ovat myös suhteellisen uusi ilmiö rakennusalalla, joten pitkän aika-
välin mittaustietoa ei ole saatavilla. 
 
Aiheena uuden asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen on uudistetun ener-
giatehokkuuslainsäädännön vuoksi ajankohtainen. Opinnäytetyön tekeminen on tarjonnut 
LVI-suunnittelijan työn kannalta arvokasta tietoa ja osaamista IDA ICE -simulointiohjel-
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Tavanomaisen järjestelmän paneelipinta-alan 
mitoituskuvio
400 m2 350 m2 300 m2 250 m2 200 m2 Tilanne 2 kiinteistösähkön kulutus
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Liite 4. Yhteenveto rakennuksen energiatehokkuudesta tavanomaisella järjestelmällä 
 
